
Заказчик:
ООО "Мастер"

Место отбора проб:
г. Москва, ул. Свободы, д.1, к.2

Вид источника: 
Центральный водопровод

Вид анализа:
Микробиология

Дата приема пробы:
21.04.2023

Номер образца:
11608

Информационный протокол №11608

Определяемый
показатель

Полученный
результат

Нормативное
значение
(СанПиН

1.2.3685-21)

Единица
измерения

Нормативный
документ

Микробиологические показатели

ОМЧ (мезофильные
аэробные и
факультативно аэробные)

0 Не более 50

число
образующихся

колоний бактерий
в 1 см3

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные
бактерии (БГКП
колиформы)

0 Отсутствие
число бактерий в

100 см3 МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиморфные бактерии 0 Отсутствие

число бактерий в
100 см3 МУК 4.2.1018-01

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят
информационный характер.

Мнение*

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21.
Отклонений по измеряемым параметрам не выявлено.

*Мнение имеет справочный характер и не является заключением о соответствии или несоответствии




