
Заказчик:
Дорошин П.К.

Место отбора проб:
г. Москва, г. Воскресенск, СНТ Ветеран

Вид источника:
Скважина

Вид анализа:
Радиология расширенная

Дата приема пробы:
18.04.2023

Номер образца:
11634

Информационный протокол №11634

Определяемый
показатель

Полученный
результат

Нормативное
значение
(СанПиН

1.2.3685-21)

Единица
измерения

Нормативный
документ

Радиологические показатели

Удельная суммарная
альфа-активность 0.77 Не более 0,2 Бк/л ФР.1.40.2013.15386

Удельная суммарная
бета-активность 0.21 Не более 1,0 Бк/л ФР.1.40.2013.15386

Радон 0.55 Не более 60 Бк/л МВИ №40090.6К818

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят
информационный характер.

Мнение*

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21.
Отклонение по следующим параметрам: удельная суммарная альфа-активность.

*Мнение имеет справочный характер и не является заключением о соответствии или несоответствии




