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Информационный протокол №11544

Определяемый
показатель

Полученный
результат

Нормативное
значение
(СанПиН

1.2.3685-21)

Единица
измерения

Нормативный
документ

Катионы

Железо общее <0.05 Не более 0,3 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Калий 0.64 - мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Магний 0.05 Не более 50 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Марганец <0.001 Не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Кальций 0.19 - мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Алюминий <0.01 Не более 0,2 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Натрий 165 Не более 200 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Литий <0.01 Не более 0,03 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Тяжелые металлы и металлоиды

Медь 0.001 Не более 1,0 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Свинец <0.003 Не более 0,01 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Мышьяк <0.005 Не более 0,01 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Кадмий <0.0001 Не более 0,001 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Цинк <0.005 Не более 5,0 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Стронций <0.001 Не более 7,0 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Барий <0.001 Не более 0,7 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Бериллий <0.00010 Не более 0,0002 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

не указано

Дата приема пробы:



Бор <0.01 Не более 0,5 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Ванадий <0.001 Не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Молибден <0.001 Не более 0,07 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Кобальт <0.001 Не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Хром <0.001 Не более 0,05 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Никель <0.001 Не более 0,02 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Титан <0.001 Не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Серебро <0.005 Не более 0,05 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Кремний 10.9 Не более 25 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Ртуть <0.01 Не более 0,5 мкг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Селен <0.005 0,01 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Сурьма <0.005 0,05 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Параметр "Привкус" исследуется только в бутилированной воде с ненарушенной заводской упаковкой.

"0" означает, что содержание определяемого компонента ниже порога обнаружения.

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят
информационный характер.

Мнение*

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21.
Отклонений по измеряемым параметрам не выявлено.

*Мнение имеет справочный характер и не является заключением о соответствии или несоответствии




